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15-200K-1221D, E T16 Red 21w
15-201K-1221D, E 4 T16 Green 21W
15-202K-1221D, E T16 Blue 21w

Umistujte svitidla podle &isel !

Install luminaires according to the numbers!

Platzieren Sie nach Nummern! 1 2 P }

BknapgbiBanTe CBETUINBbHMKU MO YUCIOBOW nocneaoBaTeribHOCTU!

0. 10. o ‘

b)

3. 4A.

/80

@ 6 mm
-

() T16/G5

O Zdroje vklédejte dle barevného oznadenl(
na paticich ve svitidle (naznadeno barevnou tekou) '
patice bez barevného oznaceni prislusi zdroji T16 Green a)
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Light sources install according to coloured marks on lampholders of the luminaire
(coloured dot). Lampholders without coloured marks work with light source T16 Green only.

o

Leuchtmittel legen Sie nach farbiger Markierung auf den Fassungen in Leuchte ein (mit farbim Punkt markiert).
Fassung ohne farbige Markierung entspricht Leuchtmittel T16 Green ! m 1 H \
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VICTOYHMKM cBETa NOXaNyWcTo BKNaAbIBaiTE Mo LIBETHOMY 0603HAYeHMI0 Ha KIEMHUKaX L |

|
|
CBETUNbHUKA (HA3HAUEHO LIBETHBIM MYHKTOM), KNEMHUKM 6€3 LBETHOro 0603HaueHUsl HasHaueHbl UCTOUHUKY T16 Green F

o Montaz smi provadét pouze pracovnik s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci. Pied provadénim jakékoliv Udrzby vypnéte pFivod el. proudu.

o The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

o Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Vor der beliebigen Wartungausfiihrung die Einspeisung abschalten.

O YcTaHOBKa CBETU/IbHUKOB paspeLueHa ToMbKO KBanMdUUMpoBaHHbLIM SNEKTPOMOHTEPOM. lMepen Nlo61M PEMOHTOM MW YXOAOM 3@ CBETU/IbHUKOM HEOBXOAMMO BbIK/IOUATL NUTaHME.

Vyrobce nenese odpovédnost za nespravné zachazeni s produkty.

The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.

Der Hersteller trégt keine Verantwortung fiir eine falsche Verwendung des Produktes.

MpowusBoauTeNb He HECET OTBETCTBEHHOCTM 3@ HenpaBu/bHoe obpalueHne C NPoAYKTOM., 37685 v. 07/2012
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——— ‘ ‘ Illustrative installation of the luminaire No. 1 see in step 6. WnniocTpauuoHHasi MOHTUPOBKa cBeTUnbHUKa Ne. 1, cM. MyHkT 6
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