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1 ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CONL'USO APPROPRIATO
DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

GB WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH
THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

F ATTENTION:
LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE
DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

b ACHTUNG:
DIE SICHERHEIT DES GERATES WIRD NUR DURCH SACHGEMASSE BEFOLGUNG
NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWAHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST
DESHALB SEHR WICHTIG.

. OPGELET:
DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN
DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN
ZE OOK BEWAREN.

E ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMEN-
TELAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; PORELLO,ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DK BEM/ERK:
SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE
ANVISNINGER FOLGES; SORG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

N ADVARSEL:
SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER
DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK A OPPBEVARE DEM PA ET TRYGT STED.

S OBSERVERA!
UTRUSTNINGENS SAKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OMDESSA ANVISNINGAR
RESPEKTERAS | DETALJ. SPARA DARFOR DESSA ANVISNINGAR FOR FRAMTIDA
KONSULTATION.
RUS BHVIMAHME:
Mbl FTAPAHTUPYEM BESOMACHYIO SKCMTYATALIMIO USENMA TOMBKO MPY
COBJIOAEHM CNEAYIOLLMX MHCTPYKLWIA; C 9TOW LIEMBIO HEOBXOANMO
COXPAHWUTb JAHHYIO BPOLLIOPY.
CN &%
NBREKERE , BETREET  ATREGFARE.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE
NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON
INSTALLATION IN FORCE.

N.B.:LORS DEL'INSTALLATION DU SYS'[EME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT
LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIERE.

NB:BEACHTEN SIE BEIDERINSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GULTIGEN
BESTIMMUNGEN BEZUGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-
NORMEN STRIKT NALEVEN.

N.B.: DURANTE LA INSTALACI()N DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS
NORMAS DE INSTALACION VIGENTES.

N.B.:UNDERINSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NGJE OVERHOLDE DE GALDENDE
REGLER FOR DISSE ANLAEG.

N.B.:VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON
SOM GJELDER FOLGES STRENGT.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFORESKRIFTERNA
RESPEKTERAS | DETALJ.

NMPUMEYAHUE: B NMPOLECCE MOHTAXA CUCTEMbI CTPOIO COBJIIOAANTE
HALIMIOHANBHBIE OEVNCTBYIOWNE HOPMATWMBBI MO 3NEKTPOMNPOBOAKE.
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I N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante
GB N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.

-

N.B.: Appareils ne pouvant pas étre couverts de matériau d’isolation thermique
D N.B.: Gerate nicht geeignet, um mit warmeisolierendem Material abgedeckt zu werden

NL N.B.: Deze apparaten zijn niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend
materiaal

E NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante
DK N.B.: Armarturerne ma ikke deekkes af varmeisolerende materiale.

N N.B.: Apparatene passer ikke til & dekkes av termoisolerende materialer.

S OBS! Utrustningen far inte tdckas 6ver med varmeisolerande material

RUS BHvMaHue: MpuGopbl HENPUroAHbI AN NOKPLITUS TEPMON3ONALMOHHBIM
maTtepuanom.

CN {TEFEERRAMBMNAES.
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ART. § mm mm | mm | mm | mm
P315-P316-P317-P318 MY09 200 | 250 | 100
P319-P320-P321-P322 il
P323-P324-P325-P326 o
P327-P328-P333-P334 MY07 [ 5
P335-P336 mgg 300 | 250 | 130

P341-P342-P343-P344

P345-P348 mY18 270 | 100
P349-P350-P351-P354

P355-P356-P357-P358-P359

P387-P388-P389-P390 MY19 300
Q806-Q807-Q809-Q810 MY20 o 1.5
Q815-Q816 my3z '
% 270 | 110
ADJUSTABLE VERSION P346-P347-P352
P353-P360-P361-P362 MY19
Q808-Q811
mMY07
H P363-P364-P365 MY08 270 | 100
P366-P367-P368 MY09
MY10
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art. P343 S~

ART. o B
P323-P324-P325-P326-P327- P328
P354-P355-P356-P357-P358-P359 30° /

P360 - P361 - P362
P363-P364-P365-P366-P367-P368 30° 355°

I Le prestazioni e la sicurezza dell’apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni
della corrente del +5% rispetto al valore nominale.
La conformita alla norma é garantita soltanto utilizzando trasformatori iGuzzini (art.:
MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37) .

GB Theperformance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations
of +5% in the current, in relation to the nominal value.
Conformity with the standard is guaranteed only if either iGuzzini transformers (item
code MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)

F Les performances et la sécurité de I'appareil ne sont assurées que pour des oscillations
de courant de +5% par rapport a la valeur nominale.
Laconformité alanorme n'estassurée qu'en cas d'utilisation de transformateurs iGuzzini
(réf.: MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY 19 - MY20- MY37)

IP20 IP65

D DieLeistungen unddie Sicherheitdes Gerats sind nur fiir vom Vorschaltgeréat abgehende

Spannungsschwankungen von = 5% in Bezug auf den Nennwert gewéhrleistet.
Die Ubereinstimmung mit den Vorschriften ist nur bei Verwendung von iGuzzini-
Transformatoren (Art.: MYO7 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)

NL . I .
De prestaties en de veiligheid van het apparaat zijn alleen gegarandeerd voor span-

ningsvariaties van + 5% ten opzichte van de nominale waarde.
De conformiteit aan de norm wordt alleen gegarandeerd als u iGuzzini voorschakelap-
paraten gebruikt (art.: MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)

E Las prestaciones y la seguridad del aparato estan garantizada solamente con oscila-
ciones de la corriente del +5% respecto al valor nominal.
La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de transformadores
iGuzzini (art. MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY 19 - MY20- MY37)

DK Armaturets ydelse og sikkerhed kan kun garanteres ved stremudsving pé& +5% i forhold
til den nominelle veerdi.
Opfyldelse af reglerne garanteres kun ved brug af transformatorer fra iGuzzini (art.:
MYQ7 - MYO08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)

N Ytelsesnivaet og sikkerheten til lysarmaturen kan kun garanteres for svingninger pa +5
% i strammen, i forhold til nominell verdi.
Overhold av standarden garanteres kun hvis enten iGuzzini-transformere (art. MY07 -
2 MYO08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)




S Utrustningens prestanda och sékerhet garanteras endast vid en stromoscillation pa +
5% i férhallande till nominellt varde.
Overensstammelse med standard garanteras endast genom att anvéanda transformatorer
av typ iGuzzini (art.: MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)

RUS OkcnnyatauyoHHble kadecTBa 1 6e30nacHoCTb npubopa rapaHTUPYOTCst TOMNBKO Npu
konebaHuax Toka 5% OT HOMUHANbHOTO 3HAYEHNS.
CooTBETCTBIE HOPMATVBY rapaHTUPYeTCSA TOMNBKO MPU UCMONb30BaHWM TPaHChopMaTopoB
iGuzzini (apT. MY07 - MY08 - MYQ9 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37).

CN RAEERRNIMEBL5%MER , TAURERENERAEERZSM
REEREAIGuzzin KWALEEE (MYO7 - MY08 - MY09 - MY10 - MY 18 - MY19 - MY20-

MY37 57=R)

|~ CLICK!

Cablare allarete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products
has been carried out

m

N'effectuer le cablage au réseau électrique qu'aprés avoir effectué le raccordement
aux produits

o

SchlieBen Sie den Transformator erst nach der Verdrahtung an den Produkten am
Stromnetz an.

E Cablear el transformador a la red eléctrica sélo después de conectar los productos

NL Verbind de transformator alleen op het elektrische net nadat u alle producten heeft
aangesloten.

DK Tilslut ferst transformatoren til stramforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen
til produkterne.

N Omformerenskal kun kobles til stramnettet etter at tilkoblingen til produktene er gjennomfert.
S Anslut transformatorn till elnatet forst efter att anslutningen till produkterna har utforts.

RUS [MoasecTy kabenb TpaHCgopMaTopa K 3NeKTPUYECKoi CETU, TOMbKO NOCe CoeAHEHUs!
C npoaykTamu

CN REEEITAR , I TMUIERERERTBRL L.

D
(mm) X (mm) Y
<«(mm)

GITRONICA 1,5 8-9 40
TRIDONIC 05-1,5(8,5-9,5 40

/
HARVARD Cool Led 05-15| 6-7 25
PHILIPS Xitanium 02-15| 8-9 40
TCI MINI JOLLY LC 0,5-15(85-9,5 30

3-8

TCIDC JOLLY MD LC 0,5-25 |55-65| 25
ALVIT ALD 2,5 9-10 25

/

OSRAM OTI DALI 02-15| 8-9 30
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Art. MY19

I | dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con
pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

GB Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-open
button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

F Les articles a cablage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs a dispositifs
DALI ou a bouton poussoir normalement ouvert (N.O.) a relier conformément au schéma.

D Die Gerate mit digitaler Verkabelung kénnen mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit
Hilfe eines gemaf Schaltplan anzuschlieBenden SchlieBers (N.O.) gedimmt werden.

NL De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met
een N.O. (normally open) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.

E Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un
interruptor de botén normalmente abierto (N.O.) que se conecta segun ilustrado en el
esquema.

DK Produkter med digital kabelfering kan deempes med DALI-anordninger eller med kon-
takten, som normalt er aben (N.O.) og som skal tilsluttes, som vist.

N Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt
apen (NO) trykkbryter som kobles som vist i koblingsskjema.

S Produkter med digital kabeldragning kan férses med dimmer. Detta kan géras med
DALI-anordningarna eller med en normalt 6ppen kontakt (N.O.) som ska anslutas enligt
schemat.

RUS VIHTEHCUBHOCTL NprBOPOB C LIMPOBOIE MPOBOAKON MOXET perynnpoBaTbCst
nocpeactsom yctpoincts DALI unu HopmanbHO pa3oMKHYTOM KHOMKOMN
(H.P.), noacoeanHsemon cornacHo cxeme.

cN TEBRFRERENREAET DALl ( BF AT HENRED ) RERE
—MNERFANEFARNEFZE (N.O.) #ITRERT

| Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. E
possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

GB Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim,
Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This
problem can be overcome by using additional devices. For further information, please
contact us directly.

Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,

F  Direct-dim, etc.) pourrait causer des problémes de synchronisation entre eux. Ce
probléme peut étre évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus
amples renseignements, veuillez nous contacter directement.

D pie Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-
dim, Push-dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwi-
schen diesen fiihren. Dieses Problem lasst sich durch den Einsatz von zusétzlichen
Geraten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, setzen Sie sich bitte
direkt mit uns in Verbindung.

NL Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim,
Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de
producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te
sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.

E El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) podria causar problemas de sincronizacion entre ellos. Es posible
prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para mas informacion,
contacte directamente con nosotros.

DK Hvis DALI-produkterne styres ved hjeelp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim,
Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme.
Dette problem kan undgas, hvis man keber ekstra enheder. For yderligere oplysninger,
kontakt os direkte.

N A styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-
dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne fore til problemer med synkroniseringen
mellom dem. Dette problemet kan leses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta
gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.

s Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan
atgardas med tillaggsanordningar. For mer information kan du kontakta oss direkt.

RUS Ynpasnexue pasnuyHbiMu npodyktamu DALI ¢ nomoLubto kHomku (Hanp.: Touch-dim,
Switch-dim, Push-dim, Direct-dim v np.) MoxeT Bbi3BaTb Npo61eMbl CUHXPOHW3aLWN
mMexay HuUMK. 3Ty Npobnemy MOXHO YCTpaHUTb NyTeM 3aeiCTBOBaHUS
[0NONHUTENbHBIX YCTPOCTB. 3a nonyyeHnem 6onee noapobHoii MHopmaLum
npocum Bac cBa3aTbCsi ¢ HaMK HenocpeACTBEHHO.

CN ERAEHITREM DALl 7= & ( fla0 : fhEE, MRiEx, REBX, BEEFL
%éﬂﬁ_ﬁ%%ﬁ?‘ﬁ:ﬂ’ﬂlﬁ&lﬂi‘ﬂo R A EE AR MR R EMA TR, MET
MEZER , WEEESRNKR.




ART. MY08 - MY19

CARICO DALI/ DALI LOAD INDIRIZZI DALI

CHARGE DALI DALI ADDRESSES
(COURANT MAXI ADMISSIBLE) ADRESSES DALI
DALI-LAST DALI-ADRESSEN
DALI VERMOGEN DALI ADRESSEN
CARGA DALI DIRECCIONES DALI

DALI STROMSTYRKE
BELASTNING FOR "DALI"
DALI-BELASTNING
MAKC. TOK CUCTEMbI DALI C

DALI ADRESSER
ADRESSER TIL "DALI"
DALI-ADRESSER
JNIOrMYECKME ALPECA

)@{ \ PETYNIALMEN MHTEHCUBHOCTU CUCTEMBbI DALI
(TR CBETA DALIE BN RS HAEE 2
bﬁ DALI BEAXRE AW BALHE HSW

ART. 1 1

WARM DIMMING

40% 5(?% 60% ONLY
30% \ | 0
b\ \ / y /70A=
20% \ 7 80%
AN s
o, ~N 7~
10%__ — 90%
2% _ —
0% — — 100% LUX
1800K 2500K 2700K

i
o FRAME

SOSTITUZIONE DEL LED

REPLACING THE LED

REMPLACEMENT DE LA LED

AUSTAUSCHEN DER LED

VERVANGEN VAN DE LED

REEMPLAZO DEL LED

UDSKIFTNING AF LYSDIODE

BYTE AV LYSDIOD

UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
3ameHa ceeToanoaa

RHIEREER

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare I'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous a la société iGuzzini.
D N.B.: Bezliglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S OBS! For byte av lysdioden, kontakta foretaget iGuzzini.
RUS NMPUMEYAHWE: Ansa 3ameHbl CY0oB obpalyaitecs B komnaHui iGuzzini.
CN JiE : MELEDERMNES | B RiGuzzini,
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In caso di rottura del vetro il prodotto non pud essere utilizzato, contattare il costruttore
per la sua sostituzione.

facturer for its replacement.
le fabricant pour le remplacement.
Sie in dem Fall den Hersteller, um das Glas zu ersetzen.

fabrikant wenden voor het vervangen van het glas.

henblik p& udskiftning.
nten for & fa det skiftet.

RUS B cryuae pasbupanys cTekia He MCTIONB3YIiTe IPUOOP, 0OGPATHTECH K €r0
TIPOM3BOAMTEIIO [/ 3AMEHbI.

CN B~ RS TREBER , ARREFETUER.

GB Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manu-
F Encasd'endommage de I'écran de protection le produit ne peut pas étre utilizé, contactez
D Falls das Glas kaputt sein sollte, kann das Produkt nicht verwendet werden. Kontaktieren

NL Als het glas gebroken is kan het apparaat niet worden gebruikt en moet u zich tot de

E Noutilizarel producto en caso de rupturadel vidrio y contactar el fabricante para la sustitucion.
pk Hvis produktets glas edelaegges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med

N Hvis glasset skulle knuses, kan ikke produktet brukes, og du ma ta kontakt med produse-

s Om glasetgarsonderkaninte produkten anvandas. Kontakta tillverkaren for att byta ut glaset.
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FINITURA BIANCA (.701)
WHITE FINISH (.701)
FINITION BLANCHE (.701)
FINISH WEISS (.701)
WITTE AFWERKING (.701)
ACABADO BLANCO (.701)
HVID FINISH (.701)

HVIT FINISH (.701)

VIT FINISH (.701)
OTAEINKA BENbIN LIBET (.701)
B (.701)

%* %

FINITURE :

BIANCA (.701)

BIANCO-CROMO (.7E4)
BIANCO-CROMO BRUNITO (.7E7)
BIANCO-ORO (.741

BIANCO-ORO SATINATO (.7E9)

FINISHES:
WHITE (.701)
WHITE-CHROME (.7E4)
WHITE-BURNISHED CHROME (.7E7)
WHITE-GOLD (.741
WHITE-SATIN GOLD (.7E9)

FINITIONS :
BLANC (.701)
BLANC-CHROME(.7E4)
BLANC-CHROME BRUNI (.7E7)
BLANC-OR(.741) _

BLANC-OR SATINE(.7E9)

FINISHS:

WEISS (.701)

WEISS-CHROM (.7E4)
WEISS-CHROM BRUNIERT (.7E7)
WEISS-GOLD (.741)
WEISS-GOLD SATINIERT (.7E9)

AFWERKINGEN:
WIT (:701)

WIT-CHROOM (.7E4)
WIT-GEBRUINEERD CHROOM (.7E7)
WIT-GOUD (.741)

WIT-GOUD ZIJDEGLANS (.7E9)

ACABADOS:

BLANCO (.701)

BLANCO-CROMO (.7E4)
BLANCO-CROMO BRUNIDO (.7E7)
BLANCO-ORO (.741)
BLANCO-ORO SATINADO (.7E9)

FINISH:
HVID (.701)
HVID-KROM(.7E4)
HVID-POLERET KROM (.7E7)
HVID-GULD(.741)
HVID-SATINGULD (.7E9)

Ao 4 MYI5 MY1E MY17
=) MY26 MY27 MY28
FINISH:
HVIT (.701)

HVIT-KROM (.7E4)
HVIT-BRUNERT KROM (.7E7)
HVIT-GULL (.741)
HVIT-SATINERT GULL(.7E9)

ACABADOS:

BLANCO (.701)

BLANCO-CROMO (.7E4)
BLANCO-CROMO BRUNIDO (.7E7)
BLANCO-ORO (.741)
BLANCO-ORO SATINADO (.7E9)

FINISH:
HVID (.701)
HVID-KROM(.7E4)
HVID-POLERET KROM (.7E7)
HVID-GULD(.741)
HVID-SATINGULD (.7E9)

FINISH:

HVIT (.701)

HVIT-KROM (.7E4)
HVIT-BRUNERT KROM (.7E7)
HVIT-GULL (.741
HVIT-SATINERT GULL(.7E9)

FINISH:

VIT (:701)

VIT-KROM (.7E4)
VIT-BRUNAKTIG KROM (.7E7)
VIT-GULD (.741)

VIT-MATT GULD (.7E9)

BUObl OTAENKM :

BEbIA LIBET (.701)

BEbI UBET-XPOM (.7E4) 5

BEIbIN LIBET-XPOM MONMPOBAHHbII
7E7

(7E7)
BEJbIV LUBET-30J10TO (.741)
BEJbIV LIBET-30JTOTO CATUHMPOBAHHOE

ADJUSTABLE VERSION

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALLATION DES ACCESSOIRES
INSTALLATION DER ZUBEHORTEILE

HET INSTALLEREN VAN DE ACCESSOIRES

INSTALACION DE ACCESORIOS
INSTALLATION AF TILBEH@R
INSTALLERING AV TILBEHORET
INSTALLATION AV TILLBEHOR

MOHTAX BCIIOMOTATE/IbHBIX KOMIUIEKTYIOIINX - B 89 22 3%

ADJUSTABLE VERSION
SUPERCONFORT




| Assicurarsi che la guarnizione "B" sia posizionata come in figura.
GB Make sure that the seal "B" is positioned as shown in the figure.
F Controlez que le joint "B" est bien monté comme illustré par la figure.
D Achten Sie darauf, daB die Dichtung "B" so wie in der Abbildung veranschaulicht
aufgelegt wird.
NL Let erop dat de afdichtung "B" geplaatst wordt zoals in de afbeelding.
E Comprobar que la junta "B" resulte en la posicién indicada en figura.
DK Kontroller, at pakningen "B" sidder, som vist i figuren.
N Se til at forseglingen "B" er posisjonert slik som vist pa figuren.
S Forsékra dig om att packningen "B" sitter korrekt som i figuren.
RUS [poBepbTe, 4TOGbI yNnoTHeHUe «Bx» Gbina ycTaHOBMEHO, Kak NoKa3aHo Ha CXeme.

CN MK B MEMTHE,
+ art. MY11 - MY22

I Lato pellicola esterno art. MY11 - MY22
GB Side film outside

F Coté film extérieur
D FolienauBenseite
NL Buitenzijde folie
E Lado pelicula externo
DK udvendig filmside
N Utvendig side med film
S Utvandig filmsida
RUS HapyxHasi CTopoHa nneHku
CN UE#ERRIAM

+ art. MY12 - MY13 - MY23 - MY24
art. MY12 - MY23

art. MY24

art. MY13 art. MY13

+ art. MY14 - MY25

I Lato pellicola esterno
GB Side film outside
F Coté film extérieur
D FolienauBenseite
NL Buitenzijde folie
E Lado pelicula externo
DK udvendig filmside
N Utvendig side med film
S Utvandig filmsida
RUS HapyHas cTopoHa nneHku

CN T HRE MU

art. MY14 - MY25




+ art. MY15 - MY26

I Lato pellicola esterno
GB Side film outside
F Coté film extérieur
D FolienauBenseite
NL Buitenzijde folie
E Lado pelicula externo
DK udvendig filmside
N Utvendig side med film
S Utvandig filmsida
RUS HapyxHas cTopoHa nneHkv

CN U #RR S

art. MY26

C )

6 +

Y] art. MY15 ey

/\ MEDIUM FLOOD A\

+ art. MY16 - MY27

£ vartMy17/mv28 )

|
IP20  IP20




ADJUSTABLE VERSION
SUPERCONFORT

CLICK!

| ATTENZIONE: per I'utilizzo del kit emergenza art. MY21 — MY36 e le compatibilita con i
prodotti, fare riferimento al foglio istruzioni del kit emergenza.

GB WARNING: see the emergency kit instruction sheet for how to use the art. MY21 — MY36
emergency kit and its product compatibility.

F ATENTION : pour l'utilisation du kit de secours réf. MY21 — MY36 et les compatibilités

avec les produits, veuillez consulter Interior Luminaire of the yearInterior Luminaire of the
yearla notice du kit.

D ACHTUNG:fur die Verwendung des Notfall-Sets Art.nr.MY21—MY 36 und seine Vereinbarkeit
mit den verschiedenen Produkten das Anleitungsblatt des Notfall-Sets einsehen.

NL OPGELET: raadpleeg het instructieblad van de kit noodverlichting voor het gebruik van de
kit noodverlichting art. MY21 — MY36 en de compatibiliteit met de producten.

E ATENCION: para mas informacién sobre el uso del kit de emergencia art. MY21 —MY36y la
compatibilidad con los productos, consultar la hoja de instrucciones del kit de emergencia.

DK BEMAERK:for anvendelse af nodszettet art. MY21 — MY 36 og kompatibilitet med produkterne
henvises til instruktionsbogen for nadsaettet.

N ADVARSEL: for bruk av ngdsettet MY21 — MY38 og kompatibilitet med produktene, se
instruksjonsarket til nodsettet.

S OBSERVERA: for information om anvéndning av nédlageskitet med artikelnr. MY21 — MY36
och dess kompatibilitet med produkterna hanvisar vi till nédlageskitets bruksanvisning.

RUS BHVIMAHME: ViHdopmMaumio no ucnonb3oBaHuio aBapuiiHbix komnnektos apT. Ne MY21 —
MY36 1 coBMECTUMOCTY NPOAYKTOB CMOTPUTE B UHCTPYKLMSAX K aBaPUIAHBIM KOMMMEKTam.

CN é%:f%: CBEXBREAMY21 - MY EANSEM> A REM  BSENKEANY

5/
FRAME

+2
<& 59mm + ART. MY21 /MY36 —» A=60 °mm

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy



1.154.933.02
1S09948/02

iGuzzini

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION
VERSORGUNGSSPANNUNG
VOEDINGSSPANNING
TENSION DE ALIMENTACION
FORSYNINGSSP/ANDING
SPENNING STROMTILFORSEL
MATNINGSSPANNING

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strom

HanpsXeHne 3NeKTPONUTaHNs nornowjaemas
MOLHOCT
BRI
ART. V) )
P315-P316-P317-P318-P319-P320-P321-P322-P323-P324
P325-P326-P327-P328-P363-P364-P365-P366-P367-P368 319 0.25
P329-P330-P331-P332-P333-P334-P335-P336-P337-P338 ’ ’
P339-P340-P378-P379-P380-P381-P382-P383
P341-P342-P343-P344-P345-P348-P349-P350
P351-P354-P355-P356-P357-P358-P359-P369-P370-P384 358 03
P385-P372-P373-P374-P375-P387-P388-P389-P390-P391 ’ ’
P392-P393-P394-P395-P396-P397-P398-Q806-Q807-Q809
Q810-Q812-Q813-Q815-Q816-Q817-Q818
P346-P347-P352-P353-P360-P361-P362-P371-P376-P377-P386 36,5Vdc 2700°K 0,3
Q808-Q811-Q814 27,3Vdc 1800°K 0,006

1.154.933.02
1S09948/02

1Quzzini

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION

VERSORGUNGSSPANNUNG
VOEDINGSSPANNING
TENSION DE ALIMENTACION
FORSYNINGSSPANDING
SPENNING STROMTILFORSEL
MATNINGSSPANNING

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strém

HanpsikeHUe aNeKTPONUTaHUs nornowaemas
MOLYHOCTb
BRER
ART. v) (A)
P315-P316-P317-P318-P319-P320-P321-P322-P323-P324
P325-P326-P327-P328-P363-P364-P365-P366-P367-P368 31.9 0.25
P329-P330-P331-P332-P333-P334-P335-P336-P337-P338 ’ ’
P339-P340-P378-P379-P380-P381-P382-P383
P341-P342-P343-P344-P345-P348-P349-P350
P351-P354-P355-P356-P357-P358-P359-P369-P370-P384 358 03
P385-P372-P373-P374-P375-P387-P388-P389-P390-P391 ’ ’
P392-P393-P394-P395-P396-P397-P398-Q806-Q807-Q809
Q810-Q812-Q813-Q815-Q816-Q817-Q818
P346-P347-P352-P353-P360-P361-P362-P371-P376-P377-P386 36,5Vdc 2700°K 0,3
Q808-Q811-Q814 27,3Vdc 1800°K 0,006

1.154.933.02
1S09948/02

1Quzzini

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION

VERSORGUNGSSPANNUNG
VOEDINGSSPANNING
TENSION DE ALIMENTACION
FORSYNINGSSP/ANDING
SPENNING STROMTILFORSEL
MATNINGSSPANNING

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strom

HanpshkeHue anekTponuTaHusa nornowjaemas
e Y e
i
ART. v (A)
P315-P316-P317-P318-P319-P320-P321-P322-P323-P324
P325-P326-P327-P328-P363-P364-P365-P366-P367-P368 31.9 0.25
P329-P330-P331-P332-P333-P334-P335-P336-P337-P338 ’ ’
P339-P340-P378-P379-P380-P381-P382-P383
P341-P342-P343-P344-P345-P348-P349-P350
P351-P354-P355-P356-P357-P358-P359-P369-P370-P384 35.8 03
P385-P372-P373-P374-P375-P387-P388-P389-P390-P391 ’ ’
P392-P393-P394-P395-P396-P397-P398-Q806-Q807-Q809
Q810-Q812-Q813-Q815-Q816-Q817-Q818
P346-P347-P352-P353-P360-P361-P362-P371-P376-P377-P386 36,5Vdc 2700°K 0,3
Q808-Q811-Q814 27,3Vdc 1800°K 0,006

1.154.933.02
1S09948/02

iGuzini

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION
VERSORGUNGSSPANNUNG
VOEDINGSSPANNING
TENSION DE ALIMENTACION
FORSYNINGSSPANDING
SPENNING STROMTILFORSEL
MATNINGSSPANNING

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strém

HanpsXeHe anekTPonUTaHNs nornowjaemas
i e
Vi

ART. V) 7y
P315-P316-P317-P318-P319-P320-P321-P322-P323-P324
P325-P326-P327-P328-P363-P364-P365-P366-P367-P368 319 0.25
P329-P330-P331-P332-P333-P334-P335-P336-P337-P338 ’ ’
P339-P340-P378-P379-P380-P381-P382-P383
P341-P342-P343-P344-P345-P348-P349-P350
P351-P354-P355-P356-P357-P358-P359-P369-P370-P384 358 0.3
P385-P372-P373-P374-P375-P387-P388-P389-P390-P391 ’ ’
P392-P393-P394-P395-P396-P397-P398-Q806-Q807-Q809
Q810-Q812-Q813-Q815-Q816-Q817-Q818
P346-P347-P352-P353-P360-P361-P362-P371-P376-P377-P386 36,5Vdc 2700°K 0,3
Q808-Q811-Q814 27,3Vdc 1800°K 0,006

1.154.933.02
1S09948/02

1Quzzini

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION
VERSORGUNGSSPANNUNG
VOEDINGSSPANNING
TENSION DE ALIMENTACION
FORSYNINGSSP/AENDING
SPENNING STROMTILFORSEL
MATNINGSSPANNING

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strém

HanpsbkeH1e aNeKTPONUTaHNs nornowaemas
S s
3

ART. W) (A)
P315-P316-P317-P318-P319-P320-P321-P322-P323-P324
P325-P326-P327-P328-P363-P364-P365-P366-P367-P368 31.9 0.25
P329-P330-P331-P332-P333-P334-P335-P336-P337-P338 ’ ’
P339-P340-P378-P379-P380-P381-P382-P383
P341-P342-P343-P344-P345-P348-P349-P350
P351-P354-P355-P356-P357-P358-P359-P369-P370-P384 358 03
P385-P372-P373-P374-P375-P387-P388-P389-P390-P391 ’ ’
P392-P393-P394-P395-P396-P397-P398-Q806-Q807-Q809
Q810-Q812-Q813-Q815-Q816-Q817-Q818
P346-P347-P352-P353-P360-P361-P362-P371-P376-P377-P386 36,5Vdc 2700°K 0,3
Q808-Q811-Q814 27,3Vdc 1800°K 0,006

1.154.933.02
1S09948/02

1Guzzini

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION
VERSORGUNGSSPANNUNG
VOEDINGSSPANNING
TENSION DE ALIMENTACION
FORSYNINGSSPZANDING
SPENNING STROMTILFORSEL
MATNINGSSPANNING

corrente assorbita
absorbed current
courant absorbé
Stromaufnahme
stroomopname

corriente absorbida
absorberet strom
absorbert strom

tillférd strém

HanpshkeHue anekTponuTaHusa nornolaemas
ek ournc:
v
ART. V) ")

P315-P316-P317-P318-P319-P320-P321-P322-P323-P324
P325-P326-P327-P328-P363-P364-P365-P366-P367-P368 319 0.25
P329-P330-P331-P332-P333-P334-P335-P336-P337-P338 ’ ’
P339-P340-P378-P379-P380-P381-P382-P383
P341-P342-P343-P344-P345-P348-P349-P350
P351-P354-P355-P356-P357-P358-P359-P369-P370-P384 35.8 03
P385-P372-P373-P374-P375-P387-P388-P389-P390-P391 ’ ’
P392-P393-P394-P395-P396-P397-P398-Q806-Q807-Q809
Q810-Q812-Q813-Q815-Q816-Q817-Q818
P346-P347-P352-P353-P360-P361-P362-P371-P376-P377-P386 36,5Vdc  2700°K 03
Q808-Q811-0814 27,3Vdc  1800°K 0,006
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ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO
DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH
THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.
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PR LA E S P EE -V VL PRS2 FRE T
N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE
NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON
INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACION DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS
NORMAS DE INSTALACION VIGENTES.

i
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| N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante

GB N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.

E OBS! Utrustningen far inte tdckas 6ver med varmeisolerande material

FIXED VERSION




s Al art. P343

oz
6

1P20 IP65

|

(/2]
W
b
-
Z
w

siall mm° | mm | mm|mm | mm
R R R I D s TN
ART. ple | ala | ale | ale (.La
P315-P316-P317-P318 MY09 200 | 250 | 100
P319-P320-P321-P322 v
P323-P324-P325-P326 o
P327-P328-P333-P334 MYo7 59
P335.P336 MY08 300 | 250 | 130
MY10
P341-P342-P343-P344
P345-P348 MY18 270 | 100
P349-P350-P351-P354
P355-P356-P357-P358-P359
P387-P388-P389-P390 MY19 300
Q806-Q807-Q809-Q810 MY20 o 1225
Q815-Q816 Mys7
% 270 | 110
P346-P347-P352
P353-P360-P361-P362 MY19
Q808-Q811
MY07
P363-P364-P365 MY08 270 | 100
P366-P367-P368 MY09
MY10

ART. _&u Al o B
P323-P324-P325-P326-P327- P328
P354-P355-P356-P357-P358-P359 30° /

P360 - P361 - P362
P363-P364-P365-P366-P367-P368 30° 355°

D5 e 5 % Aa A L3 LB s 5 JUS (e dn JSE e dae laa s
Aoel! el ga

"GUZZIN" s Y sae ladind die b 4 seiae jlal] A8l

. (MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37 :sall (& 5)

I Le prestazioni e la sicurezza dell’apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni
della corrente del +5% rispetto al valore nominale.
La conformita alla norma & garantita soltanto utilizzando trasformatori iGuzzini (art.:
MYQ7 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY 19 - MY20- MY37) .

GB The performance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations
of +5% in the current, in relation to the nominal value.
Conformity with the standard is guaranteed only if either iGuzzini transformers (item
code MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY19 - MY20- MY37)

g Las prestaciones y la seguridad del aparato estan garantizada solamente con oscila-
ciones de la corriente del +5% respecto al valor nominal.
La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de transformadores
iGuzzini (art. MY07 - MY08 - MY09 - MY10 - MY18 - MY 19 - MY20- MY37)

5= actaiall Qe 55 dny Jah 4 5e S AGAN, Vinal o f
| Cablareallarete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti
GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products
has been carried out
E Cablear el transformador a la red eléctrica sélo después de conectar los productos

R
D .k Lo
(mm) X (mm) Y (,L‘1
<«(mm)
A
N 2
2
S max (mm)
S , Y X D
mm mm | mm | mm
2 ]
pe? | e ple Al
GITRONICA 1,5 8-9 40
TRIDONIC 05-15|8,5-9,5 40 /
HARVARD Cool Led 05-15| 6-7 25
PHILIPS Xitanium 02-15| 8-9 40
TCI MINI JOLLY LC 05-1,5/85-9,5 30 5.8
TCI DC JOLLY MD LC 05-25|55-65 25
ALVIT ALD 2,5 9-10 | 25 /

OSRAM OTI DALI




DALI
Art. MY19 - MY08
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| dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con
pulsante normalmente aperto (N.O.) da collegare come da schema.

Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-open
button (N.O.) to be connected as shown in the diagram.

E Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un
interruptor de botén normalmente abierto (N.O.) que se conecta segun ilustrado en el
esquema.

GB

B S e i e e V- G151 ) ¢ 1 Y1 Bk e B T T i b a8l canny 0 (S
3358 Gt e 5 (Sl o3 Jhe ind aal e IS s D038 it el 30 Al SIS Sl sin e ()
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Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. E
possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

GB Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim,
Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem
can be overcome by using additional devices. For further information, please contact
us directly.

E El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim,
Direct-dim, etc.) podria causar problemas de sincronizacion entre ellos. Es posible pre-
venir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para méas informacion, contacte
directamente con nosotros.

a1 ~IART. MYO8 - MY19

DALI Jaa /DAL dins DALI cpsts
o CARICO DALI / DALI LOAD INDIRIZZI DALI
A CHARGE DALI DALI ADDRESSES
=\ CARGA DALI DIRECCIONES DALI
ART. 1 1

7
o FRAME

LED & _9.;.&.“ J’l ..'L.ISM'I
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED

REEMPLAZO DEL LED

WARM DIMMING

40% 5%  goos ONLY

30% Vo °
6 \\ / y /70/°
20% N\ 7 80%
N a
o N e
10%__ s DY
2% _ .
0% — — 100% LUX
1800K 2500K 2700K

B iGUZZiniﬁSJ_:in_g LJ..a.'rI Sgndl Jlans X 1 NPT P

N.B.: Per la sostituzione del LED contattare |'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

In caso di rottura del vetro il prodotto non pud essere utilizzato, contattare il costruttore
per la sua sostituzione.

Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufac-
turer for its replacement.

No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitucion.
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ART.

MY11
MY22
MY12
MY23
MY13
MY24
MY14
MY25
MY15
MY26
MY16

MY27
MY17

MY28

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALACION DE ACCESORIOS

P315-P316-P317-P318
P319-P320P321-P322
P323-P324-P325-P326
P327-P328-P363-P364
P365-P366-P367-P368
P333-P334-P335-P336

[
N
[ J
N
[ J
N
[
N
N
N
N

N
N

N

P341-P342-P344-P345
P348-P349
P350-P351-P354-P355
P356-P357-P358-P359 | , e |/ le|/ @]/ @]/ /],
P346-P347-P352-P353
P360-P361-P362
P387-P388-P389-P390
Q806-Q807-Q808

P319-P320-P321-P322
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MY17
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FINITURA BIANCA (.701)
WHITE FINISH (.701)
ACABADO BLANCO (.701)
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FINITURE :
BIANCA (.701)

BIANCO-CROMO (.7E4)
BIANCO-CROMO BRUNITO (.7E7)
BIANCO-ORO (.741)
BIANCO-ORO SATINATO (.7E9)

FINISHES:
WHITE (.701)
WHITE-CHROME (.7E4)
WHITE-BURNISHED CHROME (.7E7)
WHITE-GOLD (.741)
WHITE-SATIN GOLD (.7E9)

ACABADOS:
BLANCO (.701)

BLANCO-CROMO (.7E4)
BLANCO-CROMO BRUNIDO (.7E7)
BLANCO-ORO (.741)
BLANCO-ORO SATINADO (.7E9)
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I Assicurarsi che la guarnizione "B" sia posizionata come in figura.
GB Make sure that the seal "B" is positioned as shown in the figure.

E Comprobar que la junta "B" resulte en la posicién indicada en figura.

+art. MY11 - MY22
art. MY11 - MY22 gy, )|

& bl sl sl

| Lato pellicola esterno
GB Side film outside
E Lado pelicula externo

art. MY11/MY22
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1P20 IP40

+ art. MY12 - MY13 - MY23 - MY24

art. MY12 - My23_—tual
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o A art. MY15 2&5: e
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+ art. MY14 - MY25
e alll N Al ol

I Lato pellicola esterno

GB Side film outside
E Lado pelicula externo

L sl allart. MY14 - MY25

+ art. MY15 - MY26

OB ikl s Al sl oy
I Lato pellicola esterno art. MY26

GB Side film outside

E Lado pelicula externo
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3
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+ art. MY17 - MY28
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> e Al s MY21 — MY36 & 5 sl shall aila aladiny :4-.&\‘
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| ATTENZIONE: per I'utilizzo del kit emergenza art. MY21 — MY36 e le compatibilita con i
prodotti, fare riferimento al foglio istruzioni del kit emergenza.

GB WARNING: see the emergency kit instruction sheet for how to use the art. MY21 — MY36
emergency kit and its product compatibility.

E ATENCION: para mas informacion sobre el uso del kit de emergencia art. MY21 —MY36 y la
compatibilidad con los productos, consultar la hoja de instrucciones del kit de emergencia.

A

FRAME -
< 59mm + ART. MY21 / MY36 —» A=60 “mm

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy
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P347 - P372 - P373 - P374
P377 - P387 - P388 - P389
P394 - P395 - P396 - P403
P410 - Q806 - Q807 - Q808

2.510.514.02
1S10134/03

A\

iQuzzini
ART.
P315 - P316 - P317 - P318 - P319 - P320
P321 - P322 - P341 - P342 - P344 - P345
P348 - P349 - P350 - P351 - P352 - P353
P399 - P400 - P405 - P406 - P329 - P330
P331 - P332 - P333 - P334 - P335 - P336
P337 - P338 - P339 - P352 - P353
P340 - P346 - P347 - P372 - P373 - P374
P375 - P376 - P377 - P387 - P388 - P389
P390 - P393 - P394 - P395 - P396 - P403
P404 - P409 - P410 - Q806 - Q807 - Q808
Q809 - Q810 - Q811 - Q812 - Q813 - Q814
Q815-Q816 - Q817 - Q818

2.510.514.02
1 1S10134/03

AN ' 1P x/xx"

e el | @

ART.

P315 - P316 -
P321 - P322 -
P348 - P349 -
P399 - P400 -
P331 - P332 -
P337 - P338 -
P340 - P346 -
P375 - P376 -
P390 - P393 -
P404 - P409 -
Q809 - @810 - Q811 - Q812 - Q813 - Q814
Q815-Q816 - Q817 - Q818

P317 - P318 - P319 - P320
P341 - P342 - P344 - P345
P350 - P351 - P352 - P353
P405 - P406 - P329 - P330
P333 - P334 - P335 - P336
P339 - P352 - P353

P347 - P372 - P373 - P374
P377 - P387 - P388 - P389
P394 - P395 - P396 - P403
P410 - Q806 - Q807 - Q808

2.510.514.02
1S10134/03

ART.
P315 - P316 - P317 - P318 - P319 - P320
P321 - P322 - P341 - P342 - P344 - P345
P348 - P349 - P350 - P351 - P352 - P353
P399 - P400 - P405 - P406 - P329 - P330
P331 - P332 - P333 - P334 - P335 - P336
P337 - P338 - P339 - P352 - P353

P340 - P346 - P347 - P372 - P373 - P374
P375 - P376 - P377 - P387 - P388 - P389
P390 - P393 - P394 - P395 - P396 - P403
P404 - P409 - P410 - Q806 - Q807 - Q808
Q809 - Q810 - Q811 - Q812 - Q813 - Q814
Q815-Q816 - Q817 - Q818

2.510.514.02
1 1S10134/03

A Y

WL ) @ | (I el @
P00 [P0 BN oo




1S07237/00

IGuzzini

CN RERERERMFELRA

1 Istruzioni per le operazioni di servizio per I’'apparecchio di illuminazione

GB Instructions on luminare service operations
Instructions pour les opérations de service du luminaire
Wartungsanleitung fiir die Leuchte

L Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur
Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado

DK Anvisninger i serviceindgreb pa belysningsarmatur

N Anvisninger for betjening av lysapparatet

S Instruktioner fér anvdndning av belysningsanordningen

RUS VHcTpyKumm no akcnnyaTtauumM ocBeTUTENLHOroO npnbopa

Sostituire la lampada parzialmente esausta
Replace the partly exhausted lamp
Remplacer la lampe partiell 1t épuisée
Die teilweise erschopfte Lampe austauschen
Vervang de gedeeltelijk lege lamp
Sustituir la lAmpara parcialmente agotada
Udskift den delvist udtjente paere
Skifte ut den delvis utbrente lyspaeren
Byt ut den delvis forbrukade lampan
3amMeHa YacTUYHO 0TPaBGOTaHHOM NaMMoYKn
FRE NI

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado

Slukning
Slukking
Slackning
BbikntoveHne
KT

Interrompere I'alimentazione dell’apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentacion del aparato
Afbryd armaturets stramforsyning
Avbryte stremtilforselen til apparatet
Koppla fran anordningens stromforsorjning
OTKMIOYUTB aneKkTponuTaHue npuéopa

TR E S

Aprire I'apparecchio
Open the fixture
Ouvrir le luminaire
Das Gerét 6ffnen
Open het apparaat
Abrir el aparato
Abn armaturet
Apne apparatet
6ppna anordningen
PackpbITb npubop
FRE

Rimuovere la lampada esausta
Remove the exhausted lamp
Retirer la lampe épuisée
Die alte Lampe entnehmen
Verwijder de lege lamp
Quitar la lampara agotada
Tag den udtjente paere ud
Fjerne den utbrente lyspaeren
Ta bort den férbrukade lampan
BbIHYTb CTapyto namnoyky

i ZHTE

Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son
recyclage
Ordnungsgemaf entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den pa en genbrugsstation
Levere den til en miljgstasjon
Lamna in den till en &tervinningsanlaggning
Cpatb ee B MyHKT Mpuema yTubCbipbst

FFEREE A

O

Inserire la nuova lampada
Introduce the new lamp
Installer la lampe neuve

Die neue Lampe einsetzen

Doe de nieuwe lamp op zijn plek
Montar la nueva lampara
Seet den nye paere i
Sette i den nye paeren
Satt i den nya lampan
BcraButb HOBYIO NaMno4Ky

FAHIT A

Inserire la nuova lampada nel portalampada
Fit the new lamp into the socket
Installer la nouvelle lampe dans le support
de lampe
Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
Montar la nueva lampara en el portaldampara
Seet den nye peere i fatningen
Sette den nye pzeren inn i lampeholderen
Satt i den nya lampan i lamphallaren
BcTaBuTb HOBYIO NaMmnoYky B NaTpoH

TR A AT
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Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre I'optique a sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la 6ptica
Szet den optiske enhed pa plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
OTperynupoBaTb NMH3bl

EMEMEL

o

Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder a un essai de fonctionnement
Eine Funktionspriifung durchfiihren
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento

Afprov funktionen
Prove om den fungerer
Utfor funktionstest
BbINonHuTL NpoBeEpKy UcnpaBHOCTH paboTsl
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Istruzioni per la pulizia dell’apparecchio di illuminazione
Instructions on luminare cleaning operations
Instructions pour le nettoyage du luminaire
Anweisungen zur Reinigung der Leuchte

Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur
Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado

DK  Anvisninger i rengoring af belysningsarmaturet
Anvisninger for rengjoring av lysapparatet

Instruktioner fér rengdring av belysningsanordningen
RUS WHCTpyKUMM NO YACTKE OCBETUTENBHOrO Npubopa

REAREBERA

Pulire I’'apparecchio
Clean the fixture
Nettoyer le luminaire
Das Geriét reinigen
Reinig het apparaat
Limpiar el aparato

Rengor armaturet
Rengjore apparatet
Rengor anordningen
YucTka npmubopa
FEERE

ziig

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado

Slukning
Slukking
Slackning

Boikniovuexne

ESd)

Interrompere I'alimentazione dell'apparecc
Cut the power supply to the luminaire
Couper I'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbreche
Onderbreek de voeding van het apparaa
Interrumpir la alimentacion del aparato
Afbryd armaturets stramforsyning
Avbryte stromtilforselen til apparatet
Koppla fran anordningens stromférsorjnin
OTKNOYNTL INEKTPONUTaHUe npubopa
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Spolverare I'ottica esterna
Remove dust from the external optic
Dépoussiérer I'optique extérieure
Die externe Optik abstauben
Stof de externe optiek af
Quitar el polvo de la éptica exterior
Tor stovet af den udvendige optiske enhed
Fjerne stov fra den eksterne lysenheten
Damma av den yttre optiken
BbITepeTb Nbifb C BHELHER CTOPOHbI NINH3

MUk

o

Lavare I'ottica esterna
Wash the external optic
Laver I'optique extérieure
Die externe Optik waschen
Was de externe optiek
Lavar la 6ptica exterior
Vask den udvendige optiske enhed
Vaske den eksterne lysenheten
Rengor den yttre optiken
BbIMbITb NMH3bI C BHELLHEN CTOPOHbI

A KSk

Rimuovere I'ottica
Remove the optic
Retirer I'optique
Die Optik abnehmen
Verwijder de optiek
Quitar la 6ptica
Tag den optiske enhed af
Fjerne lysenheten
Ta bort optiken
CHSATb NWH3bI

BTk

Cr

Pulire la parte interna dell’apparecchio di
illuminazione
Clean the inside of the fixture
Nettoyer I'intérieur du luminaire
Die Innenseite der Leuchte reinigen
Reinig de binnenzijde van de verlichtingsar-
matuur
Limpiar el interior del aparato de alumbrado
Rengor belysningsarmaturets indvendige dele
Rengjore lysapparatet innvendig
Rengor belysningsanordningen invéandigt
MpoTepeTb OCBETUTENBHBIV NPUBOP N3HYTPU

EERARENE

Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre I'optique a sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la éptica
Saet den optiske enhed pa plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
OTperynupoBaTtb IMH3bl

EMEM AL

Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder a un essai de fonctionnement
Eine Funktionspriifung durchfiihren
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento

Afprov funktionen
Prove om den fungerer
Utfor funktionstest
BbINONHUTL NPOBEPKY MCNPaBHOCTU paboTbl
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| Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti

Instructions on end-of-life and component disposal
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut
Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten
L Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen
Instrucciones para el final de vida y la eliminacion los componentes

Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter

N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene
S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter
RUS WHcTpykumm no ytunusaumm npubopa 1 ero KOMMeKTYoLMX N0 OKOHYaHUM ero cpoka Cryxobl

CN HFoHEREFTHEFLELHA

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado

Slukning
Slukking
Slackning

Boikntouexne

ESI)

Interrompere I'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper I'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentacién del aparato
Afbryd armaturets stremforsyning
Avbryte stremtilforselen til apparatet
Koppla fran anordningens stromforsérining
OTKMIOYUTL 3nekTponuTaHue npuéopa
P RE MR

Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione
Remove the lamp(s) for decommissioning
Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au
rebut
Die Lampe/n ordnungsgeman entsorgen
Verwijder de lamp(en) voor het recyclen
Quitar la(s) lampara(s) para el desecho
Tag paeren/paererne ud til bortskaffelse
Fjerne lampen/-e som skal kastes
Ta bort lampan/-orna fér bortskaffningen
BbIHYTb TaMouKy/v ANs yTunusauumn npuéopa

MHBEEFNTA

D

Rimuovere la batteria per la dismissione
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Die Batterie ordnungsgeméan entsorgen
Verwijder de batterij voor het recyclen
Quitar la bateria para el desecho
Tag batteriet ud til bortskaffelse
Fjerne batteriet som skal kastes
Ta bort batteriet fér bortskaffningen
BbiHyTb GaTapeiiky Ans ytunusauum npudopa
BMEEEEFWE

Rimuovere I'apparecchio per la dismissione
Remove the fixture for decommissioning
Enlever le luminaire pour sa mise au rebut
Das Gerat ordnungsgemaB entsorgen
Verwijder het apparaat voor het recyclen
Quitar el aparato para el desecho
Tag armaturet ud til bortskaffelse
Fjerne apparatet som skal kastes
Ta bort anordningen for bortskaffningen
CHATb Npubop ANs yTunusayum

BMHEFEEEANRE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta
RAEE
Send the materials to a WEEE collection
centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie
DEEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum
entsorgen
Zend de materialen naar een recyclingscen-
trum voor de AEEA
Enviar los materiales a un centro de recogida
RAEE
Aflever materialerne pa et indsamlingscenter
for elektronisk udstyr
Sende materialene til en miljostasjon for
resirkulering av EE-avfall
Skicka materialet till en RAEE uppsam-
lingscentral
CpaTtb maTepuansl B MyHKT NpUema yTUnbCblpbs
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